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miejsce głównego zasilania w wodę:

ist. fragment instalacji tworzywowej do

miejsca montażu zaworu pierwszeństwa

wymienić na rurę stalową

inst. bytowa wody zminej;

na odejściu wody zimnej bytowej od głównego zasilania

zainstalować zawór pierwszeństwa VV300/VV100 DN25

prod. HONEYWELL

zawory odcinające 2 x DN40

Skala

Nr rys.

Data

Przedmiot rysunku

Lokalizacja obiektu

Nazwa opracowania

Inwestor

Projektant mgr inż. Łukasz Tarnowski
Upr. bud. nr

LOD/0828/POOS/07

"EKOINSTAL"  Projektowanie instalacyjne Łukasz Tarnowski

99-300 Kutno, ul.Staszica 25/15 , tel./fax. 024 2543112

kom. 661551533  email: ltarnowski@interia.pl
EKOINSTAL

 inż. Norbert Garstka
Asystent
projektanta

Rozwinięcie instalacji p.poż.

Modernizacja instalacji P.POŻ. zasilania hydrantów

w budynku szkoły - Zespół Szkół w Lubrańcu

Lubraniec, ul. Brzeska 51

87 - 890 Lubraniec

Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek 08.2017 r.

schemat

5

ist. wodomierz główny

ist. zawór główny

ist. wodomierz wody do podlewania


