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Pozostate elementy okablowania strukturalnego:

Kabel UTP PVC 4x2x23 AVG ALANTEC KIU6PVC305 [ALANTEC]
1 x SWITCH 24 PORTOWY 24x10/100/1000 RJ-45 4 x SLOT SFP, POE+, 19" (TP-LINK TL-SG2424P) [ATEL]

Modut KEYSTONE UTP kat. 6 MB0O3 [ALANTEC]
Panel crossowy 19" 1U, 24 porty, niewyposazony z podporg PK020 [ALANTEC]
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Ul BOJANCZYKA 20/22 m 1

87-800 WiOCHAWEK

NADZOR PROJEKTOWANIE - BRANZA ELEKTRYCINA JAROSEAW STTIESNY i ,

STARODSTWC POWIATOWE WE WLOCEAWKY

UL CYCANKA 28 87-800 W OTLAWEK
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